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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПУТЕМ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
Основой энергетики во многих странах мира, обуславливающей темпы их эко-
номического развития, являются тепловые и атомные электростанции. В то же время, 
именно они как сложные технологические системы представляют собой объекты по-
вышенной техногенной опасности. Поэтому разработаны и продолжают разрабаты-
ваться способы повышения надежности, безопасности и эффективности энергетическо-
го оборудования ТЭС и АЭС, которые, в значительной мере, опираются на диагности-
ческие процедуры. 
Одним из таких способов является применение в составе АСУ ТП энергоблоков 
ТЭС и АЭС автоматизированных систем параметрической диагностики энергетическо-
го оборудования, основанных на математическом моделировании технологических 
процессов. Параметрическая диагностика позволяет установить причины отклонений 
параметров оборудования от нормальных значений в результате появления изменений в 
его конструкции: определенным значениям параметров соответствуют определенные 
технические состояния.  
Существуют различные методы автоматизированной параметрической диагно-
стики энергетического оборудования, базирующиеся на математическом моделирова-
нии технологических процессов. Это вероятностные методы оценки состояния обору-
дования на основании сравнения расчетных и нормативных значений диагностических 
параметров [1], методы, основанные на теории нечеткой логики в рамках идеологии 
экспертных систем, [2], методы, использующие линейные диагностические модели, 
[3, 4] и другие. 
Достоверность результатов диагностирования с помощью этих методов во мно-
гом определяется уровнем адекватности математических моделей диагностируемого 
оборудования протекающим в нем технологическим процессам. Однако, при эксплуа-
тации энергетического оборудования, особенно при длительном ее периоде, его техни-
ческие характеристики, а, значит и параметры технологических процессов, изменяются 
под воздействием внешних факторов и в результате износа, или даже разрушения, от-
дельных конструктивных элементов. Изменение характеристик оборудования приво-
дит, как правило, к снижению уровня адекватности математических формул, составля-
ющих содержание моделей процессов. Например, многие из формул в интегральных 
методиках теплогидравлических расчетов тепломассообменного энергетического обо-
рудования [1, 5, 6] получены экспериментальным путем и содержат числовые парамет-
ры, идентифицирующие модель и процесс по результатам экспериментов. Однако кон-
струкции диагностируемых объектов и значения параметров технологических процес-
сов в них могут, как было сказано выше, с течением времени отличаться от условий 
экспериментов, в которых были получены соответствующие расчетные формулы. По-
этому для повышения достоверности результатов параметрической диагностики необ-
ходимо проводить идентификацию математических моделей процессов до начала диа-
гностирования, иными словами, корректировать их на основании анализа измеряемых 
параметров процессов в дискретные моменты времени, предшествующие моменту про-
ведения диагностики. 
В общем виде математические модели технологических процессов в энергетиче-
ском оборудовании, основанные на интегральных методиках расчетов [1, 5, 6], пред-
ставляют собой систему нелинейных алгебраических уравнений: 
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где X  — вектор входных данных модели;  =  Tn,...,,  21  — вектор число-
вых параметров, полученных на основании натурных экспериментов и позволяющих 
идентифицировать модель процессу; G  — вектор заданных конструктивных характе-
ристик оборудования; Y  — вектор выходных данных модели;  Tmf,...,f,ff 21  — 
символическая запись функциональных отношений между G,,X   и Y . 
Рассмотрим случай идентификации математической модели оборудования, ко-
гда частные производные вектор-функции f  по переменным n,...,,  21  могут быть 
представлены в аналитическом виде. Пусть вектор Y есть вектор-столбец измеряемых 
выходных параметров технологического процесса 
T
m )y,...,y,y(Y 21 . Тогда, исполь-
зуя архивные данные измерений параметров процесса за предшествующий период экс-
плуатации оборудования, можно рассчитать среднее значение вектора Y : 
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Подставляя эти значения в (1), получим  m  уравнений относительно числовых 
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Если в (3) nm  , то есть в случае, когда число уравнений равно числу иденти-
фицируемых параметров  n,j,j 1 , решение системы нелинейных уравнений может 
быть найдено стандартными методами вычислительной математики, например, моди-























k  -  номер итерации, )( 0
1 W  - матрица, обратная к матрице Якоби )(W 0 : 
 


































































00 .                               (5) 
 
Для случая nm , когда число уравнений меньше числа идентифицируемых 
параметров n,j,j 1 , разработан следующий подход. Вместо матрицы 
)()( 00  fW  рассматривается матрица )(W 01  , составленная из модулей 






































































001 .                             (6) 
 
Используя матрицу  )(f)(W 001  , формируется квадратная матрица Якоби 
)(W 02 

 размерности 11 mm  , столбцы которой содержат элементы с максимальными 








, n,j;m,i 11  , а определитель не ра-
вен нулю. При этом mm 1  и 
T
m ),...,,( 1210   (с учетом соответствующего изме-
нения нумерации параметров j ). То есть, в этом случае, идентификация модели тех-
нологических процессов осуществляется с использованием матрицы )(W 02 

. 
При nm  , то есть когда число уравнений больше числа идентифицируемых 
параметров  n,j,j 1 , применяется аналогичный подход, как и для случая nm , с 
той лишь разницей, что матрица  )(W 02 

 формируются из строк матрицы 






 в матрице Якоби трудновычислимы в аналитическом 
виде, можно использовать существующие программные реализации моделей (1) [1] и с 
















Таким образом, путем применения итерационного процесса (4) для нахождения 
значений идентифицируемых параметров, можно осуществить идентификацию матема-
тических моделей технологических процессов в энергетическом оборудовании ТЭС и 
АЭС, что позволит повысить адекватность моделей, а значит, и достоверность диагно-
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ПІДВИЩЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
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ПАРАМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ШЛЯХОМ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
 
 У статті розглянута задача ідентифікації математичних моделей технологічних 
процесів в енергетичному устаткуванні ТЕС і АЕС при вирішенні задач параметричної 
діагностики. Описано принципові сторони рішення задачі на основі застосування 
ітераційного методу Ньютона для рішення нелінійних систем алгебраїчних рівнянь. 
